IT

NL

gespecialiseerd

- De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd door

veiligheidsvoorschriften. Het veronachtzamen van deze voorschriften doet ieder recht op garantie
vervallen en brengt bovendien gevaar met zich mee voor personen en voorwerpen.

ES _ Tanto la instalacion como la conexion eléctrica y la puesta en ejercicio seran llevadas a cabo por
personal cualificado en el cumplimiento de las normas de seguridad generales y locales en vigor.
Elincumplimiento de las presentes instrucciones anulara todo derecho a intervenciones cubiertas
por la garantia, ademas de poner en peligro tanto a las personas como a las cosas.

SE _ |nstallation, elanslutning och idrifttagande ska endast goras av specialiserad personal enligt
géllande allmanna och lokala sakerhetsforeskrifter. Forsummelse av dessa anvisningar gor att
garantin upphavs.

L'installazione, I'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere
eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza
generali e locali vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni fara
decadere ogni diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.
L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent étre
exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité
générales et locales en vigueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre
tout droit a la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.
Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by
skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in
force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance
under guarantee.

Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung miissen von Fachpersonal
unter Einhaltung der allgemeinen und o&rtlichen Sicherheitsvorschriften
erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser AnweisungenKann Personen- und
Sachschaden verursachen und lasst aulerdem jeden Garantieanspruch
verfallen.

personeel, overeenkomstig de geldende algemene en plaatselijke

Férsummelse kan aven utsatta personer och saker for fara.

RO

aptarnavima.

GR_ y eykatdoTaon, n nAekTpIK oUvdeon kai n Béon ot AsiToupyia TNG avtAiag , TTPETTEl va
EKTEAETTOUV aTTO £EEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG, CUMPWVA PE TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KAl YEVIKOUG
Kavoveg ac@oAiag. H un Tpnon Twv TTapakaTw odnyiwv B€Tel o€ KivOUVO ThV OKepaIOTNTA
ATOHWY KAl QVTIKEIPEVWY Kal £XEI OV ETTAKOAOUBO T SIAKOTTA 10XU0G TNG £yyUNonG.

TR Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yirirlikte olan
guvenlik standartlarina uygun sekilde uzman personel tarafindan gergeklestiriimelidir. Bu
bilgilere uyulmamasi, kisi ve nesneleri tehlikeye atmaktan baska, garanti hususunda her hakkin
dismesine sebep olur.

SK  Instalacia, elektrické napojenie a uvedenie do chodu musi previest odborny personal,
respektujuc platné véeobecné a miestne bezpecnostné normy. Pri nedodrzani navodu sa zaruka
stava neplatnou a okrem toho sa vystavia nebezpeciu osoby a predmety.

RU . MowTax, anektpuueckne coeamHeHns 1 3anyck B SKCMyaTauWio [OMDKHBI OCYLIECTBAATLCS

crneuuan13aMpoBaHHbIM NEPCOHaNoM ¢ cobroaeHNeM 0BLLMX U MECTHBIX AeNCTBYIOLMX NPaBUI

no 6esonacHocTy.
obcnyxuBaHue, a Takxke NogsepraeT OnacHOCTV NepcoHan 1 obopyaoBaHue.

Instalarea, racordarea electrica si punerea in functiune trebuie sa fie executate de catre un

personal specializat prin respectarea normelor de sigurantd generale si locale in vigoare.

Nerespectarea prezentelor instructiuni va face sa decada orice drept de garantie, in afara faptului

ca constituie un pericol pentru persoane silucruri.

LT _ Montavimas, elektros sujungimai ir paleidimo derinimo darbai turi bati atliekami kvalifikuoty
darbuotojy, laikantis bendry ir vietiniy saugumo reikalavimy. Siy instrukcijy nesilaikymas ne tik
sukelia rizikg asmeniniam saugumui bei jrangos sugadinimui, bet ir panaikina teises | garantinj

HecobniogeHve AaHHbIX UHCTPYKUWI aHynupyeT npaBo Ha rapaHTuiiHoe
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DE

GR_

spustenie do hibokych

IT _ L'elettropompa & dotata di una maniglia per il trasporto utilizzabile anche per
calare la stessa in scavi profondi per mezzo diuna fune.
FR - L'électropompe est munie d'une poignée pour le transport, utilisable également
pour la descendre dans des puits profonds au moyen d'une corde.
GB . The electropump is provided with a carrying handle which may also be used to
lower itinto deep holes with a rope.
- Die Elektropumpe ist mit einem Transportgriff ausgestattet, der auch verwendet §
werden kann, um die Pumpe mit Hilfe eines Seils in tiefe Gruben hinabzulassen.
NL  pe elektropomp is voorzien van een handgreep voor transport die ook gebruikt kan

firaned denidjupaschaktmedenlina.

H nAekTpikr avtAia eival epodlaopévn pe pia XeIPoAaBn yia Tn HETAQOPE TNG 1y

ylo va TNy KateRAdeTe o€ Babid @pedTia Ue Eva OUPUATOOKOIVO.

TR Elektro pompa, bunun bir halat araciligiyla derin kazilara da indirilmesi igin
kullanilabilen bir tagima kulpu ile donatilmistir.

SK _ Elektrické cerpadlo je vybavené rukovat'ou na prepravu, pouzitelnou aj na jeho

RU - 3nekrpoHacoc ocHalueH pyuKkoil s ero nepeHoca, KOTopast CyKUT Takke
L5 onycKaHuUs Hacoca B ryGOoKMe LWaXxTbl Ha Tpocce.

RO Electropompa este dotatd cu un maner pentru transport care se poate folosi si

pentru coboréarea acesteia la mari adancimi prin intermediul unei funii. EBwrrooooooE
LT Siurblys pateikiamas su rankenéle, kuri gali bati panaudojama nuleisti siurbliui |

gilias duobes, pririsant virve.
& Alaniul o Sang Jiill Llac Jaguill jasias 5ag3a Ll e<Il A8 aall -

worden om deze met een koord in een diepe putin de grond te laten zakken. 1
ES _ La electrobomba esta provista de asa para su transporte, que sirve asimismo ~
para poder bajarla mediante una cuerda hasta excavaciones profundas. N~
SE Elpumpen ar utrustad med ett transporthandtag som aven kan anvandas for att .

vykopov pomocou lana.

| |
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alimentazione.

FR

d'alimentation.

IT _ L'elettropompa non deve mai essere trasportata, sollevata o fatta funzionare sospesa facendo uso del cavo di
— L'électropompe ne doit jamais étre transportée, soulevée ou mise en marche suspendue en utilisant le cable

GB _ The electropump must never be carried, lifted or made to operate hanging from its power cable.
DE _ pie Pumpe aufkeinen Fall am Kabel aufgehangt beférdern, anheben oder funktionieren lassen.

NL_ pe elektropomp mag nooit aan de voedingskabel worden opgetild of
getransporteerd, of werken terwijl deze aan de netkabel hangt.
— Nunca se transportara ni levantara la electrobomba por medio del cable
de alimentacion, ni tampoco se hara funcionar colgada del mismo.
— Anvand aldrig elkabeln for att transportera eller lyfta elpumpen.
Elpumpen ska inte heller sattas igang hangande i elkabeln.
— Aev TIPETTEl TIOTE VO WETAPEPETE, VO AVUYWVETE 1 VO KPEUATE TV
NAEKTPIKA AVTAIQ, XPNOIHOTIOIWVTAG TO KAAWDIO NAEKTPOBATNONG.
TR Elektro pompa hig bir zaman besleme kablosu kullanilarak taginmamali,
kaldirlmamali veya asiimis olarak galistirimamalidir.
SK _ Elektrické Cerpadlo nesmie byt' nikdy prepravované, zdvihané alebo v
cinnosti, zavesenés pouzitim napajacieho kabla.
U_ Hukoraa He nepeHocuTe, He MOJHUMAWTE W He 9KcnnyaTupyiTte
3NEeKTPOHACOC, [lepXka ero NoABeLLEHHbIM Ha Kabene aneKTponuTaHNs.
RO Electropompa nu trebuie sa fie niciodata transportata, ridicata sau pusa in
functiune suspendaté folosind cablul de alimentare.
LT Siurblys niekada neturi bati neSamas, kilnojamas arba paliktas dirbti
kabédamas ant elektros kabelio.
Jasii of b of Jail ugaill el Jlasiul pac -
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DE _ Nova: Tauchbare

aguas turbias sin

IT _ Nova: elettropompe sommergibili idonee per pompare acque torbide senza
fibre, con funzionamento manuale o automatico. Applicabili anche come
pompe portatili per casi di emergenza.

R Nova: électropompes submersibles indiquées pour le pompage d'eaux
troubles sans fibres, avec fonctionnement manuel ou automatique.
Applicables également comme pompes portatives de secours.

GB _ Nova: submersible electropumps suitable for pumping turbid waters without
fibres, with manual or automatic operation. Applicable also as portable pumps
foremergency use.

Fasern, mit manueller oder automatischer Funktion. Auch als tragbare
Pumpen fiir Notfélle verwendbar.

NL - Nova: elektronische dompelpompen, geschikt voor het oppompen van
troebel water zonder vezels, met handmatige of automatische bediening. Ook
geschikt voor gebruik als draagbare pompen in noodgevallen.

ES - Nova: electrobombas sumergibles aptas para bombear

Elektropumpen zum Pumpen von triiben Wassern ohne

fibras, con funcionamiento manual o

automatico. Se emplean también como bombas portatiles ~
para casos de emergencia.

avaykng.

nudzovych situacii.

RU_

RO
functionare manuala

SE _ Nova: Manuella eller automatiska drankbara elpumpar som ar lampliga for pumpning av grumligt
vatten utan fibrer. Kan &ven anvandas som barbara pumpar vid nédsituationer.

GR _ Nova: UTTORPUXIEG NAEKTPIKEG AVTAIEG KATAAANAEG Yia TNV AvTANGT BoAepwv USATWY XWPIG IVEG, HE
auTtépaTn A XEIpoKivnTn AsIToupyia. XpnoiueUouv Kal oav QopnTéG AVTAIEG, OE TTEPITITWON EKTAKTNG

TR - Nova: Manuel veya otomatik islemeli, lifsiz bulanik sulari pompalamaya uygun daldirilabilen
elektro pompalar. Acil durumlarda portatif pompa olarak da uygulanabilirler.

SK _ Nova: ponorné elektrické Gerpadia st vhodné na erpanie kalnych véd bez viaknin s prevadzkou
v ruénom alebo automatickom rezime. Su pouzitelné aj ako prenosné cerpadla v pripade

Nova: norpyxHble 3neKTpoHacochl MpeAHa3HayYeHbl ANA NepekaynBaHWst MYTHbIX BOf, He
cofepallnX BOMIOKOH, C BO3MOXHOCTbIO (PYHKLIMOHMPOBAHWS B PYYHOM UMW aBTOMATUYECKOM
pexxume. MoryT 6bITb UCMONb30BaHbI TakxKe B Ka4eCTBE NePEHOCHBIX aBapHiiHbIX HACOCOB.

Nova: electropompe submersibile adecvate pentru pomparea apelor tulburi fara fibre, cu

LT . Nova: panardinami siurbliai, tinkami siurbti drumstam vandeniui, be plausy dirbantys rankiniu
arba automatiniu rezimu. Taip pat gali bati naudojami, kaip neSiojami, avariniai siurbliai.

sau automata. Aplicabile si ca pompe portabile pentru cazuri de urgenta.

Jasity LT jgay 6 )Saall olyall fral dasdla duhlé ailiias :NOVA -
,lglall el dlavia cilias diliay Loyl Jlasiull iSan . Stilagigl of Gga

IT _ L'elettropompa dev'essere installata in posizione
verticale e adeguatamente immersa nell'acqua.

FR_ L'électropompe doit étre installée en position
verticale etimmergée correctementdans I'eau.

GB_ The electropump must be installed in a vertical
position, sufficientlyimmersed in water.

DE  Die Elektropumpe muss vertikal installiert und
korrektin das Wasser eingetaucht sein.

NL_ pe elektropomp moet in een verticale positie
worden geinstalleerd en in voldoende water zijn
ondergedompeld.

ES _ Laelectrobomba se instalara en posicion vertical
y sumergida en el agua de forma adecuada.

SE _ Elpumpen ska installeras vertikalt och vara
nedsanktivattnet pa ett korrekt satt.

GR_ H NAEKTPIKA avTAia TTPETTEI va eyKaTOOTAOE! 6pBia

Kal va gival ETTapKWG BuBIopévn aTo vepod.

TR Elektro pompa dikey konumda kurulmali ve
uygun sekilde suya gdmilmelidir.

SK  Elektrické cerpadio musi byt' naindtalované v
zvislej polohe a primerane ponorené do vody.

RU. 3nekrpoHacoc pomkeH 6biTb ycTaHoBreH B

BEPTUKaNbHOM TMOMOXEHUM U [OMKEH ObiTb

TNIOrpy>XeH B Bofy HaZnexalym o6pasom.

Electropompa trebuie sa fie instalata in pozitie

verticala si scufundata fn mod corespunzator in

apa.

LT _ Siurblys turi bati sumontuotas vertikaliai,
pakankamai panardintas j vanden|.

RO_

IT _ Diametro tubazioni consigliato:

FR _ Diamétre conseillé pour les tuyauteries:
GB  Recommended pipe diameter:

DE - Empfohlener Leitungsdurchmesser:

NL - Aanbevolen diameter leidingen:

ES _ Diametro aconsejado para las tuberias:
SE - Rekommenderad diameter for rérledningar:
ZUVIOTWHEVN OIGPETPOG CWANVWOEWV:
TR Tavsiye edilen boru gapr:

SK Odporucany priemer potrubi:

RU - PekomeHayembiit anametp Tpy6:
Diametrul tuburilor recomandat:

LT = Rekomenduojamas vamzdzio skersmuo:

< s roaiall capli¥l lai -

& IS 58S o s LSl sl S -
clall b Ludale A5 aall oS5 g gagale
ccsaliall JSally
o
PUMPS INTERNAL TUBE
NOVA 180
NOVA 200 20 mm
NOVA 300
NOVA 600
J i FEKA 600
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ES

L'elettropompa non puo essere utilizzata in piscine, stagni, bacini con presenza di persone o per il
pompaggio di idrocarburi ( benzina, gasolio, oli combustibili, ecc. ) secondo le norme
antinfortunistiche vigenti in materia.

L'électropompe ne peut pas étre utilisée dans des piscines, des étangs ou des bassins en présence
de personnes ni pour le pompage d'hydrocarbures (essence, gasoil, huiles combustibles, etc.)
suivant les normes de prévention des accidents en vigueur.

The electropump cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present, or
for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, etc.) in accordance with the accident-
prevention regulations in force.

Laut der einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften darf die Elektropumpe nicht in
Schwimmbecken, Teichen, Becken mit Présenz von Personen oder zum Pumpen von
Kohlenwasserstoffen (Benzin, Gasdl, Heizélen, usw.) eingesetzt werden.

De elektropomp mag niet gebruikt worden in zwembaden, vijvers, waterbekkens waar personen
komen of voor het oppompen van koolwaterstoffen ( benzine, gasolie, stookolie, etc)
overeenkomstig de toepasselijke geldende normen voor ongevallenpreventie.

Con arreglo a las normas anti-accidentes vigentes en materia, la electrobomba no podra ser
utilizada en piscinas, estanques ni depdsitos con presencia de personas, y tampoco para bombear
hidrocarburos ( gasolina, gasoleo, aceites combustibles, etc. ).

SE _
GR

TR

SK -

RU_

RO -

LT -

Elpumpen farinte anvandas i simbassénger, polar eller dammar nar det finns personer i dessa eller for
pumpning av kolvate (bensin, diesel, pannolja o0.s.v.) enligt géllande sékerhetsforeskrifter.

ZUPQWVA PE TOUG KEIPEVOUG KaVOVEG TTPOANWNG aTUXNPATWY, N NAEKTPIKR avTAia Oev UTTopEi va
XpnoigotroinBei o€ moiveg, Nipvalovta vepd, degapeveg GTTOU UTTEPXOUV GTopa 1 yia TNV GvtAnon
udpoyovavBpdkwy (Bevdivn, TeTpéAaio, kauoiua AddIa, KATT).

Elektro pompa, konuya iliskin yurirliikte olan is kazalarini 6nleme kurallarina gére, havuzlarda,
durgun sularda, kisilerin bulundugu havzalarda veya hidrokarbir (benzin, mazot, yanici yaglar, v.s.)
pompalanmasit igin kullanilamaz.

Elektrické cCerpadlo nemdze byt pouzivané v bazénoch, rybnikoch, vodnych nadrziach s
pritomnost'ou 0s6b alebo na Eerpanie uhlovodikov (benzin, nafta, vykurovacie oleje atd.) podla
platnych bezpeénostnych noriem vo veci.

OneKTpoHacoC He MOXeT BbITb UCTONb3oBaH B GacceiiHax, Npyaax, 3anveBax B NPUCYTCTBUAN Nioaei
WnuM Ana nepekauynBaHus yrnesogopodoB (6eH3uHa, Ausens, TOMMMBHLIX Macen U T.A.) B
COOTBETCTBUM C HOPMATVBaMW MO NPeJOTBPALLEHNIO HECHACTHBIX Cry4aes, AeNCTBYIOLMX B JaHHO
obnactu.

Electropompa nu poate fi utilizatd in piscine, lacuri, bazine in prezenta persoanelor, sau pentru
pomparea de hidrocarburi ( benzina, motoring, uleiuri combustibile, etc. ) conform normelor
antiaccidente in materie care suntin vigoare.

Siurblys negali bati naudojamas plaukiojimo baseinuose, tvenkiniuose ar talpose kuriuose yra
Zmoniy, arba siurbti angliavandenilius (benzing, dyzelinj kura, suskystinta kura ir t.t.) vadovaujantis
saugumo technikos reikalavimais.
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FR _

SE _

- Latensione direte deve corrispondere a quella di targa del

motore.

La tension de secteur doit correspondre a celle qui est

indiquée sur la plaque du moteur.

- The mains voltage must be the same as that on the motor

dataplate.

Die Netzspannung muss dem am Typenschild des Motors

angegebenen Wert entsprechen.

De spanning van het elektriciteitsnet moet overeenkomen

met die van het typeplaatje van de motor.

La tensién de red correspondera a la indicada en la placa

de datos del motor.

Natspanningen ska Overensstdamma med motorns

markdata.

~ HT1don tou 8IKTUOU NAEKTPOBOTNONG TTPETTEI VO AVTIOTOIXET
TNV T80T TTOU avaypa@eTal oTNV TTIVOKIdA TOU KIVATAPA.

- Sebeke gerilimi motor plakasinda belirtilen gerilime uygun
olmalidir.

- Siet'ové napatie sa musi zhodovat’ s napatim uvedenym
na stitku motora.

- MpoBepuTb, YTOGbI HaMnpshkeHWe JNeKTPONUTaHUs ceTn
COOTBETCTBOBANO 3HAYEHWIO Ha MacnopTHOW Tabnuuke
ABuraTens.

- Tensiunea de retea trebuie sa corespunda cu cea de pe
placuta motorului.

Tinklo jtampa turi bati tokia pati, kaip nurodyta ant
gamyklinés siurblio duomeny lentelés.
9o Lo Lisllatia <3 o cany Al Sl nz sl 648
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IT  Eseguire unbuon collegamento aterra.
FR _ Effectuer une bonne mise alaterre.
GB _ Make a good earth connection.

DE _ Firdie vorschriftsmaRige Erdung sorgen.
NL _ Zorg voor een degelijke aarding.

ES _ Ejecutarunabuena conexion de tierra.
SE _ Setill attjordanslutningen ar effektiv.
GR  ExteAéoTe pia kahr yeiwon.

TR _ lyibir topraklama gergeklestiriniz.

SK_ Vlykonat' spolahlivé uzemnenie.
O6ecneunTs HaexXHOoe 3a3eMneHIe arperaTa.
Excutati o buna legatura cu pamantul.

LT - Geraijzeminkite.

& s )l Jags abiall -
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IT - Feka: elettropompe sommergibili idonee per pompare acque luride da fossa biologica in
FR - Feka: électropompes submersibles indiquées pour le pompage d'eaux sales de fosse
GB - Feka: submersible electropumps suitable for pumping dirty water from septic tanks in fixed

DE - Feka: Tauchbare Elektropumpen zum Pumpen von Schmutzwassern aus biologischen

ES  Feka: electrobombas sumergibles aptas para bombear aguas negras de foso séptico en

installazioni fisse e con funzionamento automatico.
biologique en installations fixes et avec fonctionnement automatique.
installations and with automatic operation.
Klargruben in bleibenden Installationen und mit automatischer Funktion.
L - Feka: elektronische dompelpompen geschikt voor het oppompen van onzuiver water van

een septische putin vaste installaties en met automatische werking.

instalaciones fijas y con funcionamiento automatico.

SE _ Feka: Automatiska drankbara elpumpar for fast installation som ar Iampliga fér pumpning
GR _ Feka: uTToBPUXIEG NAEKTPIKEG AVTAIEG KATAAANAEG yia TNV AVTANON aKAGBapTwV udATWV

TR _ Feka: otomatik islemeli ve sabit kurmalarda septik depolardan kirli sulari pompalamaya

RU _ Feka: MOrpyXHble 3NEeKTPOHACOChl A4S BblKa4MBaHUA CTOYHbLIX BOA U3 Buronormyecknx

RO _

av smutsigt vatten fran avioppsbrunnar.
a1ré BloAoyikoUg BEBpoUG, pe aTaBEPr| TOTTOBETNOT Kol auTOPATN AEIToupyia.

uygun daldirilabilir elektro pompalar.
SK _ Feka: ponorné elektrické &erpadia st vhodné na Gerpanie pinavych véd z biologickych
jam pri stalych instalaciach a s prevadzkou v automatickom rezime.

SIM B CTaLMOHapHbIX cUcTeMax. PYHKLIMOHMPYIOT B aBTOMATUYECKOM PEXUME.

Feka: electropompe submersibile adecvate pentru pomparea apelor murdare din groapa

biologica in instalatii fixe si cu functionare automata.

LT _ Feka: panardinami siurbliai, tinkami siurbti neSvariam vandeniui i§ fekaliniy talpy
stacionariose instaliacijose, dirbantys automatiniame rezime.
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IT _

FR

GB

DE _

NL -

ES _

Controllare il senso di rotazione per motori trifase. Il senso corretto fornisce maggiore portata. In
caso contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato
I'elettropompa dalla rete di alimentazione.

Controler le sens de rotation pour moteurs triphasés. Le sens correct fournit un plus grand débit. En
cas contraire inverser entre eux deux conducteurs de phase quelconques, apres avoir débranché
I'électropompe.

Check the direction of rotation on three-phase motors. The correct direction supplies greater flow
rate. If the motor is turning in the wrong direction, invert any two phase leads, after having
disconnected the electropump from the power mains.

Bei dreiphasigen Motoren die Drehrichtung kontrollieren. Die korrekte Drehrichtung liefert eine
héhere Férdermenge. Im gegenteiligen Fall die Elektropumpe von der Versorgung trennen und
zwei beliebige Phasen austauschen.

Controleer bij driefasenmotoren de draairichting. De juiste richting is de richting waarbij het grootste
debiet wordt geproduceerd. Indien dit niet het geval is de aanwezige fasegeleiders onderling
verwisselen, na de elektropomp eerst van het voedingsnet te hebben losgekoppeld.

Controlar el sentido de rotacion de los motores trifasicos. La direccion correcta aporta mas caudal.
En caso contrario, invertir entre si dos conductores de fase cualesquiera una vez desconectada la
electrobomba de |a red de alimentacion.
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Kontrollera trefasmotorernas rotationsriktning. Korrekt rotationsriktning ger en hégre kapacitet.

| motsatt fall ska du koppla elpumpen fran elnatet och kasta om fasledarna.

EAEyETE TN POPA TTEPIOTPOPHG TWV TPIYATIKWYV KIVATAPWY. H cwoTh @opd e§ac@alilel peyahiTtepn
Trapoxn. Av 8ev ival GwoTh N opd, avTIoTPEWTE PeTALU TOUG BUO OTTOIOUGBATIOTE aywyouUs @Aacng,
agpoU atroouvaETEeTe TNV avTAia aTTd TO SIKTUO NAEKTPODOTNONG.

Ug fazli motorlar igin rotasyon yéniinii kontrol ediniz. Dogru yén daha fazla kapasite saglar. Aksi
takdirde, elektro pompayi besleme sebekesinden ¢ézdiikten sonra, herhangi iki faz kondiktoriini
aralarinda ters geviriniz.

U trojfazovych motorov je treba skontrolovat’ zmysel rotacie. Spravny zmysel poskytuje vyssi
vykon-dopravované mnozstvo. V opac¢nom pripade je treba navzajom invertovat’ dva ktorékolvek
fazové vodice po odpojeni elektrického cerpadla z napajacej siete.

MpoBepuTb HanpaBneHue BpalleHust TpexdasHbix Asurateneit. [paBunbHoOe HanpaeneHve
BpalleHne obecneunsaet Gonblunii pacxos. B cnyyae ecnu HanpasneHve BpalLeHUst OKaxeTca
HenpaBubHbLIM, MOMEHATb MecTamu ABa Mobbix NpoBoaa asbl, NpeABapUTENbHO OTKMIOYMB
3MEeKTPOHACOC OT ANEKTPONUTaHMS.

Controlati sensul de rotatie pentru motoarele trifazice. Sensul corect furnizeaza o mai mare
cantitate. In caz contrar schimbati intre ei doi conductori de faz& oarecare, dupé ce ati intrerupt
electropompade lareteaua de alimentare.

Patikrinkite sukimosi krypt] trifaziams varikliams. Teisinga kryptis uZtikrina didesnj debita. Jeigu
variklio sukimosi kryptis priesinga, siurblj atjungus nuo tinklo, sukeiskite du faziy kontaktus.
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L'elettropompa non deve mai funzionare a secco.
- L'électropompe ne doit jamais fonctionner a sec.
The electropump must never be run when dry.
Die Elektropumpe darf auf keinen Fall trocken funktionieren.
De elektropomp mag nooit droog lopen.
La electrobomba no debera nunca funcionar en seco.
Elpumpen farinte torrkoras.
~ HnAekTpIkA avTAia dev TTPETTEI TTOTE VA AEITOUPYET XWPiG VEPD.
- Elektro pompa hig bir zaman kuru ¢aligmamalidir.
- Elektrické c¢erpadlo nesmie byt’ nikdy v prevadzke nasucho.
OrekTpoHacoc HUKoraa He AoMKeH paboTaTtb BCyxXyto.
Electropompa nu trebuie sa functioneze niciodata pe uscat.
Nepaleiskite sauso siurblio sausa eiga.

cdlanl £l <l Zxaall Jlasitul pac -
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IT _ se I'elettropompa & stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquarla, dopo I'uso,
con un potente getto d'acqua.
FR _ Si '¢lectropompe a été utilisée avec des substances qui ont tendance & se déposer, la rincer aprés
I'emploi avec un puissant jet d'eau.
GB_ ifthe electropump has been used with substances that tend to form a deposit, rinse it after use with a
powerful jet of water.
DE  Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muss sie nach
dem Gebrauch mit einem kraftigen Wasserstrahl durchgesplilt werden.
NL _ Als de elektropomp gebruikt is met bestanddelen die de neiging hebben zich af te zetten, de pomp
daarna met een krachtige waterstraal schoonspoelen.
ES - De utilizarse la electrobomba con sustancias que tienden a depositarse, habra que aclararla con un
chorro fuerte de agua tras su empleo.
SE - Om elpumpen anvinds fér pumpning av amnen som normalt ger belaggningar ska den spolas av med
en stark vattenstrale efter anvandning.
GR _ Av n nAekTpikr avTAia XpnoIHOTIOINBNKE pE ouaieg TTou kaBIfavouv, EETTAUVETE TNV PETA TN XPrON WE
10XUPN EKTOEEUDT VEPOU.
TR _ Elektro pompanin birikim egilimi gésteren maddeler ile kullanilmis olmasi halinde, kullanim sonrasi
bunu kuvvetli bir su jetiile durulayiniz.
SK Ak bolo elektrické Cerpadlo pouzité na latky, ktoré maju tendenciu usadzovania sa, tak je treba ho po
pouziti oplachnut’ silnym pradom vody.
Ecnu asnekTpoHacoc ucnonb3oBancs Ans
06pasytoLLMX HaneTbl, HEOGXOAMMO NPOMbITH 0 NOCHE 3KCMNyaTaLymn CUNbHON CTPYEN BOAbI.
- Daca electropompa a fost utilizata cu substante care tind sa se depoziteze, limpeziti-o, dupa folosire,
cuunjetputernicde apa.
LT Jeigu siurblys buvo naudojamas skysciui, kuriame formuojasi nuosédos, po darbo iSplaukite siurblj
stipria vandens srove.
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IT - Perlunghi periodi di inattivita a temperatura inferiore a 0°C, assicurarsi che non ci

siano residui d'acqua.
En cas de longues périodes d'inactivité a une température inférieure a 0°C,
s'assurer qu'iln'y a pas de résidus d'eau.
For long periods of inactivity at a temperature below 0°C, ensure that there is no
waterresidue.
Wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C langere Zeit nicht betrieben
wird, muss sichergestellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist.
Controleer na lange periodes van stilstand bij temperaturen van beneden de 0°C
of ergeen waterresten in de pomp zijn achtergebleven.
De mantener la electrobomba inactiva por largos periodos con temperatura
inferiora 0°C, comprobar que no queden en ella residuos de agua.
Kontrollera att det inte finns vatten kvar i pumpen om den ska avstallas under en
langre tid vid en temperatur under 0 °C.
Ze TEPITITWON Pakpoxpoviag adpdveiag, ot Beppokpacia xapnAdtepn améd 0°C,
BeRaiwbeite TTWG dev UTTAPXOUV KATAAOITTO VEPOU.
0° C altinda 1sida uzun sire kullaniimama halinde, su artiklarinin
bulunmadigindan emin olunuz.
Pred dlhsimi obdobiami necinnosti pri teplote nizSej ako 0°C je treba ubezpecit’
saotom, ¢i tam nie st zvy$ky vody.
B cnyyae anutenbHoro npoctosi npu Temnepatype Hwke 0°C Heobxogumo
npoBepuTb, 4TO6Gbl M3 Hacoca 6bima MOMHOCTbIO cnuWTa BoAa.
Pentru perioade lungi de inactivitate la o temperatura de sub 0°C, asigurati-va sa
nu existe reziduuri de apa.
ligai nenaudojant siurblio, prie temperatiry, Zemesniy uz 0 °C , uztikrinkite, kad
siurblyje néravandens.
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IT L'olio atossico, contenuto nella tenuta, puo alterare le caratteristiche
dell'acqua pura, se |'elettropompa dovesse avere delle perdite.

FR _ | huile atoxique, contenue dans la garniture d'étanchéité, peut altérer les
caractéristiques de |'eau pure, sil'électropompe devait avoir des fuites.

GB_ The non-toxic oil in the seal can alter the characteristics of pure water, if there
should be any leaks in the electropump.

DE _ Dasinder Elektropumpe enthaltene Schmierdl der Dichtung ist ungiftig, kann aber
bei eventuellen Undichtigkeiten die Merkmale des reinen Wassers veréandern.

NL  De niet-giftige olie in

de eigenschappen van zuiver water veranderen.
ES _ Enel casode pérdidas de la electrobomba, el aceite atéxico contenido en la_J
junta estanca puede alterar las caracteristicas del agua pura. -

SE _ Den ogiftiga oljan
GR_

egenskaper om elpumpen lacker.

To atofiké AGdI TTO

AAOIWCEI TO XOPOKTNPIOTIKG TOU KaBapoU veEPOU, OE TIEPITITWON SIOPPOWV

amd TNV avrAia.
TR_ Contada kapsanilan

saf suyun 6zellikleri izerinde etki gosterebilir.

SK _ Netoxicky olej obsial
vtedy, ked by elektricl

RU . HetokcnuHoe Macno, copepxalieecs B YNMOTHEHUM, MOXET U3MEeHUTb
CBOWCTBA Y/CTON BOAbI B Cry4ae ero yTeyku u3 dnekTpoHacoca.

RO_ Uleiul netoxic, continut in etanseizare, poate altera caracteristicile apei pure,
in cazul in care electropompa ar avea pierderi.

LT  Netoksinis tepalas likes siurblyje, jam iStekéjus, gali pakeisti gryno vandens
savybes.

& l3a B el p l aga 8015301 2 spngall jaluadl puall eyl -

de afdichting kan in geval van lekken in de elektropomp

som finns i tatningen kan &andra det rena vattnets

U TIEPIEXETAI OTO OTEYAVWTIKG TTePiBANUa, UTTOpED va

zehirsiz yag, elektro pompanin sizinti yapmasi halinde,

hnuty v tesneni moze zment'charakteristiky Cistej vody
ké Cerpadlo malo Uniky.

g calisygi Al A aall e i of Lagd 5 paliall oliall

IT

GR

napajaciu siet’.

de alimentare.

- | motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica, si

collegano direttamente alla rete di alimentazione.

FR _ |es moteurs monophasés sont munis de protection thermo-
ampérométrique et se branchent directement au secteur.

GB Single-phase motors are provided with thermal overload protection and are
connected directly to the power mains.

DE  pie einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Warme- und
Uberspannungsschutz ausgestattet und koénnen direkt an das Netz
angeschlossen werden.

NL _ De eenfasemotoren zijn uitgerust met een thermische overbelastingsbeveiliging
en zijn rechtstreeks aan het elektriciteitsnet gekoppeld.

ES _ Los motores monofasicos estan provistos de proteccion termo-
amperimétrica; se conectan directamente a la red de alimentacion.

SE _ Enfasmotorerna ar utrustade med overhettnings- och ampereskydd som ansluts direkt till enatet.

O1 HOVOPATIKOI KIVNTAPEG TTOU Eival EPOBIAOUEVOI UE BEPUO-AUTIEPOUETPIK TTPOCTACIA, CUVSEOVTAI

ateuBeiag oo BikTUO NAEKTPOBATNONG.

TR _ Mono faz motorlar termo-ampermetre koruma ile donatiimis olup, dogrudan dogruya besleme
sebekesine baglanirlar.

SK _ Jednofazové motory su vybavené tepelno-ampérometrickou ochranou a pripdjaju sa priamo na

RU . MoHocbasHbie aBuratenn ocHaweHsi
NOACOEMMHSIOTCS K CETU IMEKTPONUTAHUS HaNPAMYHO.
RO Motoarele monofazice sunt dotate cu protectie termo-ampermetrica, se racordeaza direct la reteaua

LT - Vienfaziai varikliai aprapinti perkrovos $ilumine apsauga: jie jungiamitiesiogiaij tinkla.
Ll eI ASuml 3 6yl Lelloy] Aty s yiag paal &yl dalas 5ag3a ghall Lnla¥l culSpnall -
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IT L'elettropompa trifase comandata da un interruttore a galleggiante,
deve essere alimentata tramite un contatore.

FR L'électropompe triphasée commandée par un interrupteur a flotteur,

doit étre alimentée a travers un cotacteur.

The three-phase electropump controlled by a float switch must be fed

by means of a contactor.

Die von einem Schwimmerschalter gesteuerten dreiphasigen
Elektropumpen missen (iber ein Schaltglied versorgt werden.

De driefasige elektropomp, die wordt bestuurd door een
vlotterschakelaar, moet door middel van een relais worden gevoed.

La electrobomba trifasica accionada mediante interruptor de flotador,
sera alimentada por medio de contactor.

Trefaselpumpen som styrs av en flottérbrytare ska matas via en
kontaktor.

H 1p19aadiki nAeKTPIKR avTAia TTou A&IToupyei Je Eva DIaKOTITN QAOTEP,
TIPETTEI VO TPOPODOTEITa ATTO £vav ETTAPED.

Samandirall bir salter ile kumanda edilen Ug fazl elektro pompa bir
kontaktor ile beslenmelidir.

Trojfazové elektrické cerpadlo riadené plavakovym spinacom, musi
byt' napdjané pomocou stykaca.

TpexdasHblii dneKkTpoHacoc, ynpasnsieMblii MNONnaBKOBbIM

- | motori trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es.

magnetotermico ) tarato ai dati di targa dell'elettropompa.

Les moteurs triphasés doivent étre protégés par un interrupteur automatique (ex.
magnétothermique) calibré suivant les données de la plaque de I'électropompe.
Three-phase motors must be protected with an automatic switch (e.g.
magnetothermal switch ) calibrated at the values shown on the data plate of the
electropump.

- Die dreiphasigen Motoren miissen mit speziellen Schutzschaltern (z.B.

Warmeschutzschalter) ausgestattet werden, die entsprechend der Daten des
Typenschilds der Elektropumpe justiert werden.

De driefasenmotoren moeten met een automatische schakelaar worden
beveiligd (bijv. thermomagnetisch) die gekalibreerd is op de gegevens van het
typeplaatje van de elektropomp.

Los motores trifasicos estaran protegidos con interruptor automatico (ej.
magnetotérmico), calibrado con las caracteristicas nominales de la
electrobomba.

SE _ Trefasmotorena ska skyddas med automatisk brytare (ex. termomagnetisk brytare) som ar kalibrerad enligt

elpumpens markdata.

O1 TPIQACIKOi KIVNTAPEG TIPETTEI VA TTPOCTATEUOVTAl HE QUTOHATO SIAKOTITN (TT.X. HayvNTOBEPUIKS)

BaBUOVOUNPEVO CUPPWVA HE TA XAPOAKTNPIOTIKA TTOU avaypd@ovTal 0TnV TTVaKida TG avTAiag.

TR Ug fazli motorlar, elektro pompa plakasindaki verilere gére ayarlamis otomatik salter (6rnegin
manyeto termik) ile korunmalidiriar.

- Trojfazové motory musia byt chranené samocinnym spinacom (napr. magneticko-tepelnym)

nastavenym na udaje uvedené na stitku elektrického ¢erpadla.

TpexdasHble ABuratenn [OIKHbI ObiTb NpefoXpaHeHbl aBTOMATUYECKUM BbikMtoyaTenem (Hanp.,

TePMOMarHWUTHbIM), TApUPOBAHHbIM COMACHO NACMOPTHOW TabnnyKe anekTpoHacoca.

Motoarele trifazice trebuie sa fie protejate printr-un intrerupator automat (de ex. electromagnetic)

calibratla datele de pe placuta electropompei.

LT - Trifaziai varikliai pries jjungiant i tinkla turi biti aprdpinti automatine apsaugos rele (iluminiu magnetiniu

jungikliu) pagal parametrus nurodytus ant gamyklinés siurblio duomeny plokstelés.

Mia) Silagisl Jalas Sag3a 053 ol cany jolall LB lS paall -
el K8 aall Gl b Sagagall cilaglaall cingas praa (6l a pusrkalia

BbIKIOYaTENeM, I0MKeH ObiTh 3annTaH MOCPEACTBOM 3aMbiKaTens.

RO Electropompa trifazica comandata de un intrerupétor cu plutitor, trebuie
sa fie alimentata printr-un contactor.

LT _ Trijy faziy siurbliai, valdomi pladiniais jungikliais turi bati jungiami per
kontaktoriius.
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FR

switch (0.03A).
DE_ An fest instal

IT _ Installare, nelle stazioni di pompaggio fisse, un interruttore
differenziale ad alta sensibilita (0.03A).

- Installer, dans les stations de pompage fixes, un interrupteur
différentiel a haute sensibilité (0,03 A).

GB _ Infixed pumping stations, install a high-sensitivity differential

lierten Pumpstationen einen

NL_ |

GR

J10pOopPIKO DIAKATTTN
TR

SK  Na stalych ¢erpacicl
RU_ B craumonapHbix
RO

diferential de mare s
LT _ Stacionariuose siu

hochempfindlichen FI-Schutzschalter vorsehen (0.03A).

Ir in vaste pompir lati een
differentiaalschakelaar met hoge gevoeligheid (0,03 A).

ES _ |nstalar en las plantas de bombeo fijas un interruptor
diferencial de alta sensibilidad (0.03A).

SE _ |nstallera en jordfelsbrytare med hdog kanslighet (0,03 A) i

fasta pumpstationer.

Zra oTaBepd avtAiooTdola, TTPETTEI VA EYKATAOTAOETE £vVa

- Sabit pompalama istasyonlarinda, yiiksek hassasiyette bir
diferansiyel salter kurunuz (0.03A).

spinac s vysokou citlivost'ou (0,03A).
YCTaHOBUTbL BbICOKOYYBCTBUTENbHbIN

AvbcbepeHumanbHbii Beikntodatens (0,03 A).
Instalati, in statile de pompare fixe, un fintrerupator

jautrumo diferencialinj jungiklj (0,03 A)
€ (0.03A) ile fyubuny plia Jals a5,

uynAnig euaiobnaiag (0.03A).

h staniciach nainstalovat diferencialovy

HacoCHbIX cucTemax HeobxoauMo

ensibilitate (0.03A).
rbimo stotyse, sumontuokite didelio

call allasa 3 -

AVVERTENZE - AVERTISSEMENTS - WARNINGS - HINWEISE - RICHTLIJNEN

UPOZORNENIA - [IPELRYMPEX/EHMNS] - AVERTISMENTE - PERSPEJIMAI - &) 3~

* ADVERTENCIAS - VARNINGAR - [TPOEIAOINOIHZEIZ - UYARILAR

APLICACIONES - ANVANDNING - EQAPMOTES - UYGULAMALAR

APPLICAZIONI - APPLICATIONS - APPLICATIONS - ANWENDUNGEN - TOEPASSINGEN
POUZITIE - COEPbI TIPUMEHEHMUS - APLICATII - PRITAIKYMAS - cliudill

-

v
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PUMP P ERF ORMANGHE

- SANIWNONA IVININHO3L - IDINHIL 1VA - IITGHHVE IUNOFhMHXFL - Irvan INOINHOIL

HITI-HTA MINATL-YHILIDHIAVA VX VMINXIL-VLYA VMSINMIL-SOJINIFL SOLVA-SNIATDTO

=161 |

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE
INSTALACION - INSTALLATION - EFKATASTAZH - KURMA

<

INSTALACIA - MOHTAX - INSTALARE - MONTAVIMAS - .S jill

Cod. 0013.600.08 ed. 02/07

IT _ prevedere un supporto dove appoggiare la pompa, nel caso di
pozzetto con notevole sporcizia nel fondo.

FR _ Prévoir un support sur lequel poser la pompe dans le cas de puisard
avec une grande quantité de saleté dans le fond.

GB _ providea support on which to set the pump if itis to be installed in a pit

where the bottom is particularly dirty.

DE _ Bei stark verschmutzten Brunnenboden eine Auflage fir die Pumpe

vorsehen.

Zorg bij een put met een bijzondere vuile bodem voor een steun waar de

pomp op kan rusten.

ES  Enelcasode pozo con considerable suciedad en el fondo, disponer un
soporte para apoyar labomba.

SE _ Férbered ett stod pa vilket pumpen kan placeras om brunnens botten
armycket smutsig.

GR_ Mpétrer va TpoBAéweTe pia Baaon €dpaong TNG avtAiag, OTIG TTEPITITWOEIG

TIOU TO PPEATIO £XEI TTOAEG aKaBapaoieg aTov TTUBPEVA.

TR _ Tabani ehemmiyetli derecede kirli olan kuyularda pompayi yaslamak tizere bir destek kurulmasini 6ngériiniiz.

SK Zabezpecit suport na uloZenie ¢erpadla v pripade Sachty so znacnym znecistenim na dne.

RU  HeoBxoanmo npeaycmotpets onopHyio nnatdopmy Ans YCTaHOBKM HACOCA B CIyYae 3HAaUUTENbHBIX
OTINOXEHMI HEYUCTOT Ha [He Koroaua

NOVA / FEKA
400 x 400 mm

TAC®° -10°C+40°C

TFC® 0°C+35°C
(EN 60335-2-41)

MAX

ON/OFF 20/h

IT e elettropompe con interruttore a galleggiante vengono messe in funzione
automaticamente, quandoiil livello dell'acqua sale.

FR _ Les électropompes avec interrupteur a flotteur sont mises en fonction
automatiquement quand le niveau d'eau monte.

GB _ Electropumps with a float switch are started up automatically when the water
levelrises.

DE _ Elektropumpen mit Schwimmerschalter schalten sich automatisch ein,
sobald der Wasserstand ansteigt.

NL _ De elektropompen met viotterschakelaar treden automatisch in werking
wanneer het waterniveau stijgt.

ES _ Las electrobombas con interruptor de flotador se ponen en marcha de
forma automatica, al subir el nivel de agua.

SE _ Elpumparna med flottorbrytare startas automatiskt nar vattennivan okar.

GR 01 nAekTpIKEG QVTAIEG HE SIAKATITN GAOTEP TIBEVTAI AUTGATA OE AEIToUpYid,
otav aveBaivel n oTABPN TOU VEPOU.

TR_ Samandiral elektro pompalar, su seviyesi yikseldiginde, otomatik olarak
islemeye alinirlar.

SK  Elektrické erpadla s plavakovym spinacom su uvadzané do prevadzky
automaticky vtedy, ked Uroven vody stipne.

RU. 3nektpoHacochl ¢ nonnaskoBbIM BhIKMKOYaTeNeM 3anyckaloTcs

aBTOMATMYECKM NMPU NOBbILLEHNN YPOBHSI BOAbI.

Electropompele cu intrerupator cu plutitor sunt puse fn functiune in mod

automat, atunci cand nivelul apei creste.

LT siurbliaisu pladiniu jungikliu pasileidZia automatiskai, kai pakyla vandens lygis.

celall ggtua iy Lavic LSilagigl Lol aiy jalge Jalas Sagyall ciliaall -

RO

RO Dispuneti un suport acolo unde asezati pompa, in cazul unuilocas al acesteia cu multa murdarie pe fund.
LT Jeigu siurblys montuojamas duobéje, kurios dugnas ypatingai nes$varus, numatykite atrama ant kurios jj
pastatysite.

¢ LAl Losagh & Lughl 58 s 3 Janl s 3 inal g -
E A

5 IT _ Prevedere dei pozzetti d'alloggiamento aventi
= dimensioni minime, tenendo presente la quantita
" ¥ d'acquain arrivo e la portata della pompa.

= E FR _ Prevoir des puisards ayant des dimensions minimums,
: o |Z en tenant compte de la quantité d'eau a l'arrivée et du
g 3|2 débit de lapompe.

e <"t - GB _ Provide housing pits with minimum dimensions, bearing
= 8 in mind the quantity of water arriving and the flow rate of
3 = the pump.

< DE  Fir die Mindestabmessungen der Schachte die Menge
B des zuflieBenden Wassers und die Fordermenge der
z Vv Pumpe beriicksichtigen.

NL_ Plaatsde pomp in een zo klein mogelijk reservoir en houd
daarbij rekening met de omvang van de wateraanvoer en
hetdebiet van de pomp.

GR
TR

6ngoriiniz.

ES - Disponer pozos de instalacion con dimensiones minimas teniendo en cuenta la cantidad de agua en
entraday el caudal de labomba.
SE _ Férbered brunnar for placering med sa sma matt som mgjligt. Ta med i berakningen tilloppsvattnets
mangd och pumpens kapacitet.
Mpémel va TTpoBAéweTe @pedTio Pe eAdxIoTeg dlaoTdoelg, AapBdvoviag umown TV €l0epXOpEvn
TI00OTNTA VEPOU KaI TRV TIAPOXT TNG AVTAIGG.
- Gelen su miktarini ve pompa kapasitesini goz 6niinde tutarak minimum boyutlarda yuva yerlesim kuyulari

SK Zabezpecit' $achty uloZzenia majice minimalne rozmery so zretefom na mnoZzstvo vody na vstupe a na
vykon-dopravované mnozstvo ¢erpadla.

RU . Heobxogumo npeaycmoTpeTs konoaubl ANs pasMelleHns Hacoca C MUHAMAMbHLIMA pasMepamy,
Y4nTbIBas Ka4eCTBO BXOASILLEN BOAbI M pacXof Hacoca.

RO_ Dispuneti puturi de colectare avand dimensiuni minime, tinand cont de cantitatea de apa ce intra si de
capacitatea pompei.

LT  Batina numatyti minimalius $ulinio matmenis, jvertinant pritekancius vandens kiekius ir siurblio nasuma.
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IT _ Le elettropompe senza galleggiante vengono messe in funzione manualmente da un interruttore
posto a monte della presa (non fornito).

FR

- Les électropompes sans flotteur sont mises en fonction manuellement par un interrupteur situé en

amontde la prise (non fourni).
GB - Electropumps without a float are started up manually with a switch located upstream from the socket

(not supplied).

DE _ Elektropumpen ohne Schwimmerschalter werden von Hand iiber einen der Steckdose
vorgeschalteten Schalter (nicht mitgeliefert) in Betrieb gesetzt.

NL = De elektropompen

zonder vlotter worden handmatig ingeschakeld door een schakelaar die

bovenstrooms van de aansluiting is geinstalleerd (niet bijgeleverd).
ES _ Las electrobombas sin flotador se ponen en marcha de forma manual por medio de un interruptor
colocado antes de la toma de corriente (no suministrado).

SE — Elpumparna utan flottérbrytare startas manuellt med en brytare
fore eluttaget (medféljerinte).

GR - O1 nAektpikég avihieg Xwpig @AoTép Tpémmel va TiBevial o€
AeIToupyia XeIpoKivnTa aTTé £va SIOKATITN EYKATESTNHEVO TIPIV ATTO
TNV Trpila (Sev TTpounBevETaN).

TR - Samandirasiz elektro pompalar, priz basina yerlestirilmis bir salter
araciligiylamanuel olarak isletmeye alinirlar (ikmal ediimez).

SK _ Elektrické Cerpadla bez plavaka su uvadzané do prevadzky ru¢ne
spinaom umiestnenym na vrchu zasuvky (nie je sucast'ou
dodavky).

RU . 3nektponacockl, He ocHaleHHble MOMMaBKOM, 3anyckakoTcs

BPYYHYIO MpW MOMOLLM BbIKIIOYATENS, YCTAHOBMEHHOMO nepeq

po3eTKoM (He BXOAWT B MOCTaBKY).

Electropompele fara plutitor sunt puse in functiune in mod manual

de unintrerupator agezat mai sus de priza (nu este furnizat).

LT _ Siurbliai be pladinio jungiklio paleidziami rankiniu badu, jjungiant

jungiklj vir$ rozetés (nejeina j siurblio komplekta).

& b igh agnga Joolb ol Lgus Leluiai iy plse gy Al sliaall -
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L'elettropompa non pud essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.
L'électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.

The electropump may not be dismantled unless by skilled, qualified personnel.

Die Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.

De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerde en
gekwalificeerde technici.

La electrobomba serd desmontada Unica y exclusivamente por personal especializado y
cualificado.

Elpumpen ska endast nedmonteras av specialiserad och kvalificerad personal.

H amoouvappoAdynon TG nAEKTPIKAG avTAiag TTPETTEl va eKTEAEITOI ATTOKAEIOTIKE aTTd
£CEIDIKEUPEVO KOl KATAPTIOUEVO TIPOCWTTIKO.

Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafindan demonte edilebilir.

Elektrické ¢erpadlo méze byt odmontované len $pecializovanym a kvalifikovanym personalom.
OneKkTpoHacoC MOXeT ObiTb CHSAT TOMbKO CMeLuanuaMpoBaHHbIM ¥ KBanuuLMpoBaHHbLIM
nepcoHarnom.

Electropompa nu poate di demontata decat de catre personal specializat si calificat.

Ardyti siurblj gali tik specialistai, kvalifikuoti darbuotojai.

otlagag praiia Jlac Jid e 3] diaall @ (Kay ¥ -
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Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita.
Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité
quelle qu'elle soit.

Any modification made without prior authorisation relieves the manufacturer of any kind of
responsibility.

Alle nicht im Voraus autorisierten Anderungen entheben den Hersteller von jeglicher Haftpflicht.
ledere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, ontheft de fabrikant van iedere
mogelijke aansprakelijkheid.

Cualquier modificacién no autorizada previamente liberara al fabricante de toda responsabilidad.
Oauktoriserade andringar befriar tillverkaren fran allt ansvar.

OTTOIaBATIOTE Un) EYKEKPIPEVN TPOTTOTTOINON, ATTAAAACOEI ATTO KABE EUBUVN TOV KATAOKEUAOTIKG OiKO.
Imalatginin daha énce izni alinmadan iiriin (izerinde yapilacak her tiirlii degisiklik, imalatgiyi her
tiirli sorumluluktan muafkilar.

Akakolvek zmena, ktorda nebola autorizovana predom, zbavuje vyrobcu zodpovednosti
akéhokolvek druhu.

Jllo6oe paHee HeynonHOMOYEHHOE W3MEHEHWe CHUMaeT C MPOU3BOAUTENS BCSKYHO
OTBETCTBEHHOCTb.

Orice fel de modificare neautorizata in prealabil il scuteste pe constructor de orice raspundere.
Bet kokie pakeitimai atlikti be iSankstinio leidimo, atleidZia gamintojg nuo bet kokios atsakomybés.
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IT _ Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato
I'elettropompa dalla rete di alimentazione.

FR _ Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent étre effectuées qu'apres
avoir débranché I'électropompe du secteur.

GB_ Al repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the
electropump from the power mains.

DE_ samtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen ausschlieBlich bei vom Versorgungsnetz
abgehangter Elektropumpe durchgefiihrt werden.

NL_ Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden nadat de
elektropomp van het voedingsnetis losgekoppeld.

ES _ Antes de llevar a cabo cualquier intervenciéon de reparaciéon y mantenimiento se debera
desconectar la electrobomba de la red de alimentacion.

SE _ Elpumpen ska alltid kopplas fran elnatet fore reparation eller underhail.

GR_ ‘OAeg o1 eTEPPAOEIG ETTIOKEUNG KAl TUVTAPNONG TTPETTEI VO EKTEAOUVTA HOVAXO £POCOV EXETE
atroauvdéael TV avTAia atréd To SiKTuo NAEKTPOSOTNONG.

TR Tiim tamir ve bakim miidahaleleri, sadece elektro pompanin elektrik sebekesi ile bagdlantisi
kesildikten sonra yapilmalidir.

SK - Kazdy zasah opravy a Udrzby sa musi uskuto&nitlen po odpojeni elektrického erpadia od
napajacieho vedenia.

RU _ Bce onepauun no pemoHTy 1 TexHU4eckoMy OBCRYyXMBaHMIO [OMKHbI BLINOMHATLCA TOMbKO
Nocne 0TCOEANHEHNS ANeKTPOHacoca OT CETU ANeKTPONUTaHNS.

RO Toate interventiile de reparatii si intretinere trebuie sa fie efectuate numai dupé ce ati intrerupt
electropompade lareteaua de alimentare.

LT _ Visiaptarnavimo ir remonto darbai turi biti atliekami i§jungus siurblj i$ tinklo.

& agaill ASut e AR aall Jund a4 of iy el alaill cililac gaas -

IT L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione.

FR  ['électropompe dans le fonctionnement normal ne nécessite aucun type de maintenance.
GB _ Innormal operation the electropump does not require any kind of maintenance.

DE _ unternormalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.

NL . De elektropomp is bij normale bedrijfscondities onderhoudsurij.

ES _ Confuncionamiento normal la electrobomba no requiere mantenimiento alguno.
SE _ vid normal drift & elpumpen underhallsfri.

GR_ Kara TNV KavoVvIKA AeiToupyia n NAEKTPIK avTAia Sev atraitei kapia cuvtipnon.

TR Elektro pompanin normal ¢alismasi herhangi bir bakim igslemini gerektirmez.

SK _ Elektrické Cerpadlo si pri normalnej prevadzke nevyzaduje Ziadnu udrzbu.

RU_ B HopmarbHOM pexiuMe hyHKLUMOHWPOBAHMS! HACOC HE HYXOaeTcsas B Kakom-nu6o

TEXHUYECKOM OGCJ'Iy)KVIBaHVIVI.
RO- Electropompa in functionarea normal nu necesité nici un fel de intretinere.

IT _ Lapompanoneroga.

FR |3 pompe ne refoule pas.
GB  The pump does not deliver.
DE _ Dpie Pumpe fordert nicht.
NL = Geen pompopbrengst.

ES _ Labomba nosuministra.
SE _ Pumpen pumparinte.

GR _ Havrhia dev avTAei,
TR _ Pompadagitmiyor.
SK _ Cerpalo negerpa.
RU _ Hacoc He obecneunsaet noaauy.
RO - Pompa nufurnizeaza lichid.
LT Siurblys nepumpuoja skyséio.
¢ Lol g 355 ¥ Aaaall -
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IT _ La griglia d'aspirazione o le tubazioni sono IT , . B .
ostruite. - Lagirante & usurata o ostruita.
FR _ La crépine d'aspiration ou les tuyauteries sont FR _ Laroue estusée ou bouchée.
bouchées. GB - Theimpelleris worn or blocked.
GB _ The intake grid, or the delivery pipes are DE _ Lauferverschlissen oder verstopft.
blocked. NL _ De rotor is versleten of kan niet vrij
DE _ Ansauggitter und Leitungen verstopft. draaien.
NL  Het aanzuigrooster of de leidingen zijn ES _ Elrotor esta desgastado u obstruido.
verstopt. SE _ Pumphjulet ar slitet ellerigensatt.
ES _ La rejilla de aspiracion o las tuberias estan GR _ Eivai gpayuévn f @Bappévn n
obstruidas. PTEPWTH.
SE Suggallret eller rérledningarna &r igensatta. TR _ Rotorasinmig veya tikal.
GR _ Eivai ppaypéveg of cwAnVWoeic kai n oxdpa SK _ Obezné koleso je opotrebované
avappdenong. alebo upchaté.
TR Aspirasyon izgarasi veya borular tikanmis. RU . KpbinbuyaTka uaHoweHa unm
SK  Odsavacia mriezka alebo potrubie st upchaté. 3abnokupoBaHa.
RU _ 3acopunacs nputouHast peuetka uim RO _ Rotitorul este uzat sau astupat.
Tpy6OnpoBozb!. LT _ susidevéjes arba uzblokuotas darbo
RO Gratarul de aspirare si tuburile sunt astupate. ratas.
LT _ uzsikimgo siurbimo tinklelis arba i§metimo & JBadwa 5i Sl s)ly_[l -
vamzdziai.
& Barwa bl of bnanl) 8o -

HO7 RN-F (Z10 m.)
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DATI TECNICI-CARACTERISTIQUE TECHNIQUES-TECHNICAL DATA-TECHNISCHE DATEN

- Dirbantis normaliu rezimu siurblys nereikalauja jokio aptarnavimo.
liall e pgi gf I gling ¥, galall Lelac IS ,E8 a4l -

IT |a pompa non si arresta.

FR |5 pompe ne s'arréte pas.
GB _ The pump does not stop.
DE _ pie Pumpe hélt nichtan.
NL

De pomp stopt niet.

ES _ Labombanosepara.

SE _ Pumpen stannarinte.

GR _ HavrAia 8ev oTaparder.

TR Pompa durmuyor.

SK  Cerpadlo sanezastavi.

RU - Hacoc He ocTanasnusaetcs.
RO - Pompanuse opreste.

LT _ Siurblys nestoja.

2865 Y AL Al -
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IT _ Verificare che il galleggiante si muova
liberamente.

FR Vérifier que le flotteur bouge librement.

GB _ Ensure thatthe float moves freely.

DE _ Kontrollieren, ob der Schwimmer frei
beweglichist.

NL _ Controleer ofde viotter zich vrij kan bewegen

ES _ Verificar que el flotador se mueva sin
impedimentos.

SE _ Kontrolleraatt flottéren rér sig obehindrat.

GR_ BeBaiwBeite Twg TO @QAOTEP KIvVEiTAI
aTTPOOKOTITA.

TR Samandiranin serbest sekilde hareket
ettigini kontrol ediniz.

SK _ overit, ¢isa plavak volne pohybuje.

RU  Mposeputs, u4ToGbI nonnasok He 6bin
3abnoKkMpoBaH.

RO Verificati dacé plutitorul se misca in libertate.

LT  Ppatikrintiarlaisvai juda pladé.
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IT - Prevedere cavi di alimentazione tipo HO5 RN-F per uso interno e di
tipo HO7 RN-F per uso esterno (=10 mt ) completi di spina.

FR _ Prévoir des cables d'alimentation type HO5 RN-F pour usage
interne et type HO7 RN-F pour usage externe (= 10 m) munis de
fiche.

GB _ Provide power cables type HO5 RN-F for indoor use and type

HO7 RN-F for outdoor use (=10 mt ) complete with plug.

DE _ Kabel des Typs H05 RN-F fiir Innenraume und des Typs H07 RN-F
fiir AuBenraume (210 m), komplett mit Stecker vorsehen.

NL _ Gebruik voedingskabels van het type HO5 RN-F voor binnen, en
van het type HO7 RN-F voor buiten (=10 m ) en voorzien van een
stekker.

>ES Para el uso interior utilizar cables de alimentacién tipo H05 RN-F, y

HO5 RN-F

de tipo HO7 RN-F para uso exterior (210 mt ), provistos de enchufe.
SE _ Anvand elkablar typ HO5 RN-F fér inomhusanvéandning och HO7
RN-F fér utomhusanvéndning (210 m) kompletta med stickkontakt.
GR_ Tomobemote kaAbdia nAektpoddtnong  Tumou HOS5 RN-F yia
eowTepikn xprion kai Tutou HO7 RN-F yia xprion og utaifpioug
XWPOoUG (=10 mt ) KOUTTAE pE @Ig.

TR~ Dahili kullanim igin H05 RN-F tipi besleme kablolari ve harici
kullanim igin HO7 RN-F tipi (= 10 metre) figli besleme kablolarini
Ongoriiniz.

SK Zabezpecit' napéjacie kable typu H05 RN-F pre interné pouzitie a
typu HO7 RN-F pre externé pouzitie (> 10 m ) vratane zastrcky.

RU - Mpenycmotpets kabenn anektponutaHms tmnaHO5 RN-F ans

BHYTpeHHero MoHTaxa 1 Tuna H07 RN-F Ha Hapy»HOro MoHTaxa
(=10 ™), OCHaLLEHHbIE BUKOA.

RO Folositi cabluri de alimentare de tip HO5 RN-F pentru uz intern si de
tip HO7 RN-F pentru uz extern ( >10 m ) dotate cu stecher.

LT - Vidaus naudojimui parinkite HO5 RN-F, o iorés naudojimui
HO7 RN-F tipo kabelius su kistukais.

& a9 Aol JlaaiwdI HOS RN-F ggill ¢a pagali el yagai -
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IT _ Lalunghezza del cavo di alimentazione
limita la profondita di immersione della
pompa.

FR _ La longueur du cable d'alimentation
limite la profondeur d'immersion de la
pompe.

GB _ The length of the power cable limits the

depth ofimmersion of the pump.

Die Lange des Stromkabels bestimmt
die Tauchtiefe der Pumpe.

Delengte van de voedingskabel bepaalt hoe diep de pomp in het water kan worden ondergedompeld.

- Lalongitud del cable de alimentacién limita la profundidad de inmersién de la bomba.

SE _ Elkabelns langd begransar pumpens nedsankning.

GR_ 1o HAKOG Tou KaAwdiou NAEKTPOdETNONG TTEPIOPIEI TO BABOG TToU pTTOPEi va BuBIoTEi N avTAia.

TR Besleme kablosunun uzunlugu pompanin dalma derinligini kisitlar.

Dizka napéjacieho kabla limituje hibku ponoru gerpadia.

RU_ [nuva kabens ANEKTPONUTAHWS OrpaHNYMBAET rMyBUHY NOrpyKeHust Hacoca.

RO Lungimea cablului de alimentare limiteazé adancimea de scufundare a pompei.

LT _ Maitinimo kabelio ilgis riboja siurblio panardinimo gylj.

4
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IT  Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un dispositivo di disinserzione dalla rete di
alimentazione ( es. magnetotermico ) con contatti di separazione di almeno 3 mm. Per ogni
polo.

FR _ Pour les cables d'alimentation sans fiche, prévoir un dispositif de déconnexion du secteur
(ex. interrupteur magnétothermique) avec distance entre les contacts d'au moins 3 mm pour
chaque pole.

GB _ For power cables without a plug, provide a device for interrupting the supply from the mains
(e.g. magnetothermal device ) with separation contacts at least 3 mm. for each pole.

DE _ Fiir steckerlose Versorgungskabel eine Netztrennvorrichtung (z.B.Warmeschutzschalter)
mit einer Offnung der Kontakte von mindestens 3 mm pro Pol vorsehen.

NL_ Breng bij voedingskabels zonder stekker een stroomonderbreker aan (bijv.
thermomagnetisch ) met contacten op minimaal 3 mm. afstand van elkaar Voor iedere pool.

ES _ Paralos cables de alimentaciéon sin enchufe, utilizar un dispositivo de desconexién de la red
de alimentacion ( ej. magnetotérmico ) con contactos de separacion de por lo menos 3 mm.
Por cada polo.

SE _ Installera en franskiljare (ex. termomagnetisk brytare) med en 6ppning mellan kontakterna
pa minst 3 mm/pol pa elkablar utan stickkontakt.

GR 510 kaAdSia NAEKTPOBATNONG XWPIG PIG, TIPETTEI va TIPOBAEWETE Eva EAPTNHA ATTOCUVOEDNG
atrd 10 IKTUO NAEKTPOBOTNONG ( TT.X. EVa HayvNTOBEPUIKS DIOKAOTTTN ) HE EAGXIOTN ATTOOTACT
ETTOPWYV O€ KABE TTOAO, di 3 mm.

TR Figsiz besleme kablolari igin, en az 3 mm ayirma kontaklari ile besleme sebekesinden bir
devreden ¢ikarma aygiti (6rnegin manyeto termik) 6ngériiniiz. Her kutup igin.

SK  Pre napajacie kable bez zastrcky zabezpecit’ zariadenie odpajania z napajacej siete (napr.
magnetometrické zariadenie) s aspori 3 mm separac¢nymi kontaktami. Pre kazdy pdl.

RU_ [ina kaBeneli anekTponuTaHns, He OCHaLLEHHbIX BUTKOM, HEOBXOANMO NpesycMoTpeTh
YCTPOVICTBO OTKIIOYEHUS OT CETU ANEKTPONUTaHUS (Hanp., TepMOMarHUTHbIN BbikloYaTenb)
C PaCCTOSIHNEM MEX/Y KOHTaKTaMu He MeHee 3 MM. A4S Kax/A0ro nosioca.

RO_ Pentru cabluri de alimentare fara stecher, folositi un dispozitiv de intrerupere de la reteaua
de alimentare ( ex. electromagnetic) cu contacte de separare de cel putin 3 mm. pentru
fiecare pol.

LT _ Siurbliams su kabeliais be kistuky, atjungimui nuo tinklo sumontuokite jungiklj (pvz.
magnetinj) sunemaziau kaip 3 mm atstumu tarp kontakty kiekvienam poliui)

& Yia) cgaill dSut pe Jnd jlen alac], jpals pgar Al gaiil] Dl -

ek JSI. 330 e el 3,5 Mg g (gl punbalia

v

IT _ Assicurarsiche sia sempre montato il filtro d'aspirazione.
FR _ Contréler que la crépine d'aspiration est toujours montée.
GB  Ensure thatthe suction filter is always fitted.
Stets sicherstellen, dass der Saugfilter montiertist.
Verzeker u ervan dat het aanzuigfilter altijd is gemonteerd.
ES _ Comprobar que el filtro de aspiracién esté siempre montado.
SE _ Kontrollera att sugfiltret alltid &r monterat.
GR BeBaiwBeite TTwg eival pOVIMO  EYKOTECTNUEVO TO @QIATPO
avappoenang.
Aspirasyon filtresinin daima takili oldugundan emin olunuz.
- Jetreba ubezpecit'sa o tom, ¢i je vzdy namontovany odsavaci filter.
RU_ MpoBepuTb, 4TOBLI C NPUTOYHON CTOPOHbI BCeraa Obin ycTaHOBMNEH
unsTp.
Asigurati-va astfel incat filtrul de aspirare sa fie intotdeauna montat.
- Uztikrinti, kad visuomet i$ siurbiamos pusés baty sumontuotas
filtras.

il Liya sgag oa Lasla oSED -

IT _ limotore non parte e non genera rumori.

FR _ Lemoteurne démarre pas et ne fait pas de bruit.
GB - The motor does not start and makes no noise.

DE  Der Motorlauft nicht an und erzeugt kein Gerausch.
NL _ De motor start niet en maakt geen geluid.

ES _ Elmotornoarrancay no produce ruido.

SE _ Motorn varken startar eller bullrar.

GR _ 0 vnipag dev TibeTal oe Aemoupyia kai Sev kavel B6pupo.

TR _ Motor hareket etmiyor ve ses gikartmiyor.

SK _ Motor neodstartuje a nevyvija hluk.

RU  [iguratent He 3anyckaeTcs v He n3aeT 38yKOB.
RO  Motorul nu porneste si nu produce zgomot.

LT - Variklis nepasileidzia ir nesigirdi jokiy triukdmuy.

[ g iy By Jasy ¥ paall -

- Elektrik baglantilarini kontrol ediniz.

- Patikrinkite elektrinius sujungimus.

Verificare le connessioni elettriche.
Veérifier les connexions électriques.

Check the electrical connections.

Die Elektroanschlisse kontrollieren.
Controleer de elektrische aansluitingen.
Verificar las conexiones eléctricas.
Kontrollera elanslutningarna.

EAéyETe TNV nAekTpOAOYIKH OUVDEGHOAOYIQ.

Overit elektrické spojenia.
MpoBepnTb aNeKTPONpoBOaAKY
Verificati legaturile electrice.

Ll je<ll el jand .-

IT _ Verificare che
liberamente.

il galleggiante si muova

IT _ Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione dello
stesso, avvalendosi di personale specializzato e qualificato per prevenire ogni rischio.

FR _ En cas de dommages, le cable d'alimentation doit étre remplacé et non réparé. Pour cette
opération, faire appel a du personnel spécialisé et qualifié pour éviter tout risque.

GB  If the power cable is damaged it must be replaced and not repaired. This job must be done by
skilled, qualified personnel to avoid all risks.

DE _ Eventuell schadhafte Kabel diirfen nicht repariert werden, sondern sind unbedingt durch
kompetentes Fachpersonal zu ersetzen, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.

NL Bij een eventuele schade aan de voedingskabel mag deze nooit gerepareerd worden maar moet
deze altijd vervangen worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici om ieder risico
uit te sluiten.

ES _ De sufrir dafios el cable de alimentacion, éste debera ser sustituido y no reparado, por personal
especializado y cualificado con el fin de prevenir todo riesgo.

SE _ Elkabeln ska bytas ut om den ar skadad (den far inte repareras) av specialiserad och kvalificerad
personal for att undvika ev. risker.

GR 3¢ mepimtwon {nuiGg oTo kaAWdIo NAEKTPOBOTNONG TTPETIEI VA QVTIKATAOTABE (OX1 val
£TMOKeUAoBEl) atTd évav e§eIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO, WOTE va aTroQUYETE KABE KivOUVO.

TR _ Besleme kablosunun olasi zarar gérmesi bunun tamirini degil, degistirilmesini gerektirir, bu
degistirme islemi, her turll riski 6nlemek amaci ile, uzman ve ehliyetli personel tarafindan
gergeklestiriimelidir.

SK Pripadné poskodenie napajacieho kabla si vyzaduje jeho vymenu a nie jeho opravu. Aby sa vyhlo
akémukolvek riziku, tak je treba vyuzit' Specializovany a kvalifikovany personal.

RU - B cnyyae nospexaerus kabens anekTponuTaHnsi HEOBXOANMO 3aMEHWUTL €ro, @ He YMHUTB,
06paTVBLUMCH K CNeLManu3npoBaHHOMY 1 KBanuduULMpoBaHHOMY NepcoHany Bo usbexaHun
KaKon-nnbo onacHoCTU.

RO _ Eventualele avarii ale cablului de alimentare necesita inlocuirea si nu repararea acestuia,
apeland la un personal specializat si calificat pentru a preveni orice fel de risc.

LT _ Jeigu maitinimo kabelis paZeidziamas, jis neturi bati remontuojamas, o pakeiiamas nauju. Tai
turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, tam, kad iSvengti bet kokios rizikos.
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IT
FR

DE _
NL -
ES _
SE _
GR_
TR
SK -

RO_
LT _

- Verificare i fusibili di protezione.

- Check the protection fuses.

FR Veérifier que le flotteur bouge librement.
GB Ensure that the float moves freely.
DE _ Kontrollieren, ob der Schwimmer frei

B beweglich ist.
NL _ Controleer of de viotter zich vrij kan bewegen.
Vérifier les fusibles de protection. ES _ Verificar que el flotador se mueva sin
impedimentos.

Die Sicherungen kontrollieren. SE _ Kontrollera att flottéren ror sig obehindrat.

Controleer de veiligheidszekeringen. GR_ BeBaiwdeite Twg 10 QAOTEP KIveiTal
Verificar los fusibles de proteccion. ATTPOCKOTITA.

Kontrollera skyddssakringarna. TR Samandiranin serbest sekilde hareket
EAéyETE TIG AOQANEIEG. ettigini kontrol ediniz.

Koruma sigortalarini kontrol ediniz. SK _ Overit, & sa plavak volne pohybuje.
Overit ochranné tavné poistky. RU - MposepuTs, 4To6LI Nonnasok He Gbin
MpoBepuTb NNaBk1e NPefoXpaHUTENN. 3abroKMpOBaH.

Verificati sigurantele de protectie. RO Verificati daca plutitorul se misca in

Patikrinkite saugiklius.

libertate.

LT _ Patikrinkite ar laisvai juda pladeé.

lgl jalaa e gasll .-

IT _ Laportata ¢insufficiente.

FR | edébitestinsuffisant.

GB _ Theflowisinsufficient.

DE _ Die Férdermenge der Pumpe ist unzureichend.
NL _ Onvoldoende opbrengst.

ES _ Caudalinsuficiente.

SE _ Kapaciteten ar otillracklig.

GR _ Hmapoy eivar aveTrapkic.

TR  Kapasite yetersiz.

SK _ Dopravované mnozstvo (vykon) je nedostatocny.
RU _ HepnocratouHblit pacxoa.

RO - Cantitatea este insuficienta.

LT _ Nepakankamas debitas.

& LIS e gl § i -
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IT _ Verificare che la griglia d'aspirazione, la girante o il
tubo di mandata non siano ostruiti od incostrati.

FR _ verifier que la crépine d'aspiration, la roue ou le
tuyau de refoulement ne sont pas bouchés ou
entartrés.

GB _ Ensure that the intake grid, the impeller or the

SnrrooooTT

delivery pipe are not blocked or stuck.

DE_ Sicherstellen, dass das Ansauggitter, der Laufer
oder das Auslassrohr nicht verstopft oder
verkrustet sind.

NL_ controleer of het aanzuigrooster, de rotor of de
aanvoerleiding niet geblokkeerd zijn of er zich een
kalklaag heeft gevormd.

ES _ verificar que tanto la rejilla de aspiracion como el

A rotor o el tubo de impulsién no estén obstruidos o
IT _ verificare il corretto senso di rotazione. conincrustaciones.
FR _ vérifier que le sens de rotation est SE _ Kontrollera att suggallret, pumphjulet eller
correct. tryckroretinte arigensatta eller kalkbelagda.
GB _ Check the correct direction of rotation. GR_ Bepawezite mwg dev umapxouv akaBapoies 1
DE _ pie korrekte Drehrichtung kontrollieren. emkadioeig o™ oxapa avappéenang, ot
NL _ controleerof de draairichting juistis. TR ﬁTEEwm 010 owAfva kaTdBAinNG. |
ES _ verificar el correcto sentido de rotacion. ~ Aspirasyon 1zgarasinin, roforun veya besleme
borusunun tikall olmadiklarini veya kabuk
SE _ Kontrollera att rotationsriktningen &r baglamamis olduklarini kontrol ediniz.
korrekt. SK _ overit', & nie je upchata alebo inkrustovana
GR _ BeBaiwbeite Twg eival owoTi n gopd odsavacia mriezka, obezné koleso alebo privodné
TIEPIOTPOPNAG. potrubie.
TR - Rotasyon istikametinin dizgin | | RU- Mposeputs, uto6el nputounas pewerka,
oldugunu kontrol ediniz. KpbinbYaTka WAW HamopHbll TpyGonposos He
SK _ overit spravny zmysel rotacie. 6bINV 3aCOPEHbI UIK HE UMENU HaneToB.
RU _ Mposeputs npasunbHocTs RO Verificati daca gratarul de aspirare, rotitorul sau
HaNpaBeHNs BPaLLEHNS. itﬁgx;astgt?i trimitere sunt astupate sau prezinta
12,197 Ver!ﬂclat,{ SenS.UI. corect (.je.mtat'lé' . LT _ patikrinti ar neuzblokuoti: siurbimo tinklelis,
- Patlk_rlntl ar teisinga variklio sukimosi darbo ratas arba vamzdziai.
¢ kryptis. ) . & sl bl gl of 8lgall i ll dSu o cpm oSN -
ol gl o] da o - cciliayis 5lada gf Saruwa

NOVA 180 - NOVA 200 - NOVA 300 - NOVA 600
FEKA 600

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - sotto la propria esclusiva
responsabilita dichiara che i prodotti summenzionati sono conformi a:
- Direttiva del Consiglio n°98/37/CE e successive modifiche.
Direttiva della Compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche.
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successive modifiche.
DECLARATION DE CONFORMITE

L'entreprise DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALIE - déclare sous sa
responsabilité exclusive que les produits susmentionnés sont conformes a:

- la
- la
- la

Directive du Conseil n° 98/37/CE et ses modifications successives .
Directive de la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et ses modifications successives.
Directive basse tension 2006/95/CE et ses modifications successives.

DECLARATION OF CONFORMITY
The Company DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY -declares under its own
responsibility that the above-mentioned products comply with:
~ Council Directive no. 98/37/CE and subsequent modifications.
- Directive on electromagnetic compatibility no. 2004/108/CE and subsequent modifications.
- Directive on low voltage no. 2006/95/CE and subsequent modifications.
KONFORMITATSERKLARUNG
Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - erklart unter ihrer eigenen,
ausschlieBlichen Verantwortung, da die genannten Produkte den folgenden Verordnungen
entsprechen:
Ratsverordnung Nr. 98/37/CE und folgende Abanderungen.
Verordnung tiber die elektromagnetische Kompatibilitat 2004/108/CE und folgende Abanderungen.
Verordnung tiber Schwachstrom 2006/95/CE und folgende Abanderungen.
CONFORMITEITSVERKLARING
De firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) - Itali€, verklaart hierbij onder haar
verantwoording dat hierbovengenoemde produkten conform zijn aan:
- De Richtlijn van de Raad nr. 98/37/CE en latere veranderingen.
- De richtlijnen van de elektromagnetische overeenstemming 2004/108/CE en latere veranderingen.
- De richtlijnen voor lage druk 2006/95/CE en latere veranderingen.
DECLARACION DE CONFORMIDAD
La Empresa DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY bajo su propia y exclusiva
responsabilidad declara que los productos anteriormente mencionados respetan:
- Las Directrices del Consejo n° 98/37/CE y sucesivas modificaciones.
- Directriz de la Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y sucesivas modificaciones.
- Directriz Baja Tension 2006/95/CE y sucesivas modificaciones.
FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Bolaget DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALIEN - intygar pa eget ansvar att
ovannamnda produkter &rienlighet med:
- Radets direktiv nr. 98/37/CE och efterféljande andringar.
- EMC-direktivet nr. 2004/108/CE och efterféljande andringar.
- Lagspanningsdirektiv nr. 2006/95/CE och efterfoljande andrin.
AHAQZH ZYMMOP®QZIHZ
H etaipeiac DAB PUMPS S.p.A Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY dnAwvel urelBuva TTwg Ta

TIAPATIAVW TTPOIOVTA AVTATIOKPIVOTaI OTIG £61G 0dNYiES:
Odnyia 98/37/EOK kal PETETTEITA TPOTTOTIOINCEIG.
- Odnyia 2004/108/EOK trepi HAekTpOpayVNTIKAG ZUPBATATNTAG KAl METETTEITA TPOTTOTIOINOEIG.

- Odnyia 2006/95/EOK Trepi XaunAng Taong kai HETETTEITA TPOTTOTIOINTEIG.

IT _ Granulometria e profondita minima di pescaggio.

FR _ Granulométrie et profondeur minimum d'aspiration.
GB _ Granulometry and minimum depth of draught.

DE _ Granulometrie und Mindestpumptiefe.

NL  Granulometrie en minimale diepgang.

ES _ Granulometria y profundidad minima de altura de aspiracion.
SE _ Kornstorlek och min. Sugdjup.

GR EAGx10Tn KOKKOWETPia Kal BaBog dvTAnong.
TR _ Minimum cekis granilmetrisi ve derinligi.
SK - Granulometria a minimalna sacia hibka.
RU - IpaHynometpus n MuHnmansHas ry6uHa Bogosabopa.
RO - Granulometria si adancimea minima de pescaj.
LT _ Minimalus siurblio panardinimo gylis ir maksimalus, siurbiamy,
daleliy dydis.
& Jnall iadl Gasdly cagendl dsud Gulyd -
NOVA 180 " g‘ ::;AUT) T
NOVA 200 8 mm T |
NOVA 300 85 mm L T
NOVA 600 1903";"&:“) I
FEKA 600 190 mm (AUT) ¥
38 mm

NOVA 180

NOVA 200 5 mm
NOVA 300 10 mm
NOVA 600 10 mm

FEKA 600
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IT _ Lapompasiarrestadopo aver funzionato poco tempo.

FR |a pompe s'arréte aprés avoir fonctionné peu de temps.
GB _ The pump stops after running a short time.

DE _ Dpie Pumpe hélt nach kurzer Funktion wieder an.

NL _ De pomp stopt korte tijd na de start.

ES _ Labombase para después de un corto intervalo de actividad.

SE Pumpen stannar efter en kort tid.

GR _ H avrAia otapardel getéd amé oOvioun Aeiroupyia.

- Azbirsire isledikten sonra pompa stop ediyor.

- Cerpadlo sa zastavi po kratkej prevadzke.

RU - Hacoc ocrtanaBnueaetcs nocne KpaTKOBPEMEHHOrO
DYHKLVOHUPOBaHWSI.

RO - Pompa se opreste dupé ce a functionat pentru putin timp.
LT - Trumpai padirbes, siurblys sustoja.
& oy yial enlac of sy a8giE ddAall -
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IT _ 1l dispositivo di protezione termoamperometrica arresta la
pompa immediatamente a causa della densita e
temperatura del liquido.

Le dispositif de protection thermo-ampérométrique arréte

immédiatement la pompe a cause de la densité et de la

température du liquide.

The thermal overload protection device stops the pump

immediately due to the density and temperature of the liquid.

Der Warme- und Uberspannungsschutz halt die Pumpe auf

Grund der Dichte und der Temperatur der Flussigkeit sofort

wiederan.

De thermische overbelastingsbeveiliging schakelt de pomp

gelijk uit als gevolg van de densiteit en de temperatuur van

de vloeistof.

ES g dispositivo de proteccién termoamperimétrica detiene la
bomba inmediatamente, a causa de la densidad y
temperatura del liquido.

| SE _ Overhettnings- och ampereskyddet stoppar pumpen

= omedelbart p.g.a. vatskans temperatur och densitet.

GR _ H Bepuo-auTrepopeTpIKr TPOOTAGIa OTANATAE! AUECWS TV
avTAia, gaiTiag TG TTUKVOTNTAG Kal TG BepuoKpaaTiag Tou
uypou.

TR Termo ampermetre koruma aygiti, sivinin yogunlugu ve
1si1s1 sebebi hemen pompayi durduruyor.

SK = Ochranné tepelno-ampérometrické zariadenie zastavi
okamzite Cerpadlo pre hustotua teplotu tekutiny.

RU_ TepmoamnepmeTpuueckoe npenoxpaHeHue cpasy
OocCTaHaBnMBaeT HaAcoC MO MPUYUHE MIIOTHOCTU U
TeMnepaTypbl XUOKOCTH.

FR

GB
DE

NL

RO_ Dispozitivul de protectie termoampermetrica opreste
pompa imediat din cauza densitati si a temperaturii
lichidului.

LT _ Siluminé perkrovos apsauga sustabdo siurblj dél skys&io

tankio ir temperataros.
& RS oy g ASinal Bligy g paall g s BalBgl slen -
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UYGUNLUK BEYANNAMESI
- Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALY adresinde yerlesik DAB PUMPS S.p.A. Sirketi sadece kendi
sorumlulugu altinda s6zii gegen Uriinlerin asagidaki yonetmeliklere uygun oldugunu beyan etmektedir:
- 98/37/CE sayili Konsey Yonergesi ve daha sonraki degisiklikler.
- 2004/108/CE sayili elektromanyetik Uygunluk Yonergesi ve daha sonraki degisiklikler.
- 2006/95/CE sayili Algak Gerilim Yonergesi ve daha sonraki degisiklikler.
PREHLASENIE O ZHODNOSTI
Firma DAB PUMPS S.p.A. ViaM.Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY vyhlasuje na viastnt zodpovednost', Ze
menované vyrobky sa radia tymito smernicami:
- Smernica Rady 98/37/CE a nasledovné Upravy.
- Smernica Elektromagnetickej zlucitelnosti 2004/108/CE a nasledovné Gpravy.
- Smernica Nizke Napatie 2006/95/CE a nasledovné Upravy.
3ASABJIEHUE O COOTBETCTBUMU
dupma DAB PUMPS s.p.a. Via Marco Polo, 14 Mestrino (PD) UTANUA- noa cobeTBEHHY0
VCKITIOUNTENbHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3asiBMISIET, YTO BbllleyKa3aHHbIE arperaTbl COOTBETCTBYIOT:
- [upekTtue CoBeta n° 98/37/CE kacatenbHO cOnMXeHns
3akoHopaTenbcTs [ocyaapcTs YneHoB EQC B o6nacTu arperatoB U NOCNeAoLLVIM nonpaBKam.
- [vpekTuBe 06 AnekTpomarHuTHol coBmecTumocTy 2004/108/CE 1 nocneaytowmm nonpaekam.
- [upekTuBe 0 HU3kOM HanpsbkeHun 2006/95/CE v nocneaytoLwmm nonpaskam.
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Intreprinderea DAB PUMPS s.p.a. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY declara pe propria sa
exclusiva raspundere ca produsele sus mentionate sunt conforme cu:
Directiva Consiliului nr. 98/37/CE si urmatoarele modificari.
Directiva Compatibilitatii electromagnetice 2004/108/CE si urmatoarele modificari.
Directiva Joasa Tensiune 2006/95/CE si urmatoarele modificari.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Kompanija DAB Pumps s.p.a. Via M.Polo, 14 Mestrino (PD) ITALIJA atsako, kad virSuje paminéti
gaminiai atitinka :
- Tarybos direktyva Nr. 98/37/CE bei pataisas.
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva Nr. 2004/108/CE bei pataisas.
- Zemos jtampos direktyva Nr. 2006/95/CE bei pataisas.

Aislaa salgi

DAB PUMPS S.p.A. i<zl

VIAM. POLO 14

MESTRINO (PD)

ITALY

1Al ddslaa caaia odlel 8 ,aSaall enlaiiall o agins Lalidl lgivggua e
st e aind Lag 98/37/CE a3, ¢ j5all l 3l julna ogild -

&l yuaai e adsd Lag 2004/108/CE duwglalisag i1 daslaally jaldl ogilall -
‘el yuaat e dind Lag 2006/95/CE jaasiall agally jalidl gilall -

Mestrino (PD), 14/02/2007

Attilio Conca
Legale Rappresentante
Legal Representative

r FEKA 600
NOVA 600

IT _
FR -
GB -
DE _
NL

ES

SE

GR_
TR -
SK
RU _
RO_

LT _

Su Nova e Feka 600 é presente un foro di sfiato anticavitazione.Sono normali con pompa in
funzione delle piccole fuoriuscite d'acqua.

Les pompes Nova et Feka 600 sont munies d'un trou de purge anticavitation. La sortie de petites
quantités d'eau est normale quand la pompe est en fonction.

On Novaand Feka 600 there is a venting hole against cavitation. Small water leaks are normal when
the pumpis operating.

An Nova und Feka 600 ist eine Antikavitations-Entliiftungstffnung vorhanden. Bei funktionierender
Pumpe austretende kleine Wassermengen sind normal.

Op Nova en Feka 600 is een ontluchtingsopening aangebracht om cavitatie tegen te gaan. Als de
pomp in bedrijf is, stroomt er wat water uit, ditis normaal.

Novay Feka 600 disponen de un orificio de venteo anticavitacién. Con la bomba en funcionamiento
son normales pequefias pérdidas de agua.

Pa Nova och Feka 600 finns ett avluftningshal som skyddar mot kavitation. Sma vattenlackage ar
normala nér pumpen arigang.

2T avtAieg Nova kai Feka 600 utrdpyel pia ot e§aépwang. Otav Asitoupyei n avtAia ptropei va
TTAPOUCIAOTOUV PIKPEG DIAPPOES VEPOU- TTPOKEITAI YIX VA KAVOVIKO PAIVOUEVO.

Nova ve Feka 600 uzerinde kavitasyonu onleyici bir havalandirma deligi mevcuttur. Pompa
calisirken ufak su sizintilari normaldir.

Na zariadeni Nova a Feka sa nachadza vypustny otvor proti kavitacii. U ¢erpadla v prevadzke je
normalny maly vytok vody.

B mogensx Nova u Feka 600 wumeercsi BaHTy3HOe OTBepcTME MNpOTUB KaBuTauuu. [Mpu
pabortatoLem Hacoce HebonbLuKe yTeuky BoAbl ABMSIOTCA HOPMaribHbIM SIBMIEHNeM.

Pe Nova si Feka 600 este prezent un orificiu de rasuflare anticavitate. Sunt normale, cu pompa in
functiune, mici pierderi de apa.

NOVA ir FEKA 600 modeliai turi védinimo anga prie$ kavitacija. Nedidelis vandens nutekéjimas i$
Sios angos yra normalus reiskinys.

‘gl aa il ciitagaga Feka 600 g Nova e -
Asaall Jas Pa el jal oo Do Lile by






